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Protokol o zkouskach ¢. 9718 / BP1 /12

Cislo vzorku : 2570/BP1/12

Misto a bod odbéru :Kufim - Blanenska €.257, Energetika - Strojirny Brno a. Datum a ¢as odbéru :11.12.2012 12:00

s. - 8atna pfizemi umyvadio Datum a €as pfijmu : 11.12.2012 14:00
Zadavatel : ENERGETIKA KURIM, a.s., Stefanikova 41, &.p.110, Brno 2, 602

00 Odebral : Zamecnik Jifi, Mgr., Chemik analytik
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorka pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-16, CSN EN
ISO 19458, Vyhl. MZ ¢&. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru :1183/BP1/12
Datum ukonéeni zkousek : 14.12.2012

Zkouska Jednotka | Vysledek |Nejistota| Limit Hodnoceni |ldentifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100mi 0 0 (NMH) | vyhovuje |[soPé&a1(CSN 757835, CSN 757837)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) | vyhovuje [SOPé&41(CSN 757835, CSN 757837)
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 0 (MH) | vyhovuje |SOP &49 (whi. MZ &252/20048b., Pfiloha &. )
Kultivovatelné KTJ/ml 11 20 (MH) | vyhovuje |SOPé&a48 A, B(CSNENISO 6222)
mikroorganismy pfi 36°C
Kultivovatelné KTJ/ml 2 200 (MH) | vyhovuje |SOP¢.48 A, B(CSN ENISO 6222)
mikroorganismy pfi 22°C
Mikroskopicky obraz- jedinci/ml 0 50 (MH) | vyhovuje |sopéass A (GsNT757712)
celkovy pocet organizmi
Mikroskopicky obraz- Zivé| jedinciiml 0 0 (MH) | vyhovuje |soPé.46 A (CSN757712)
organizmy
Mikroskopicky obraz - % 1 10 (MH) | vyhovuje |SOP &.46 B (CSN 757713)
abioseston
Elektricka konduktivita mS/m 82,6 +4% 125 (MH) | vyhovuje |[sopé.2(CSNEN 27888)

Chior volny* mg/l 0,02 +8 % 030 (MH) | vyhovuje |SOP&61(CSN ENISO 7393-2, névod fimy | *
HACH)

Pach stupen 1 2 (MH) | vyhovuje |SOP&.62(CSNEN 1622, TNV 757340)

Chut stupen 0 2 (MH) | vyhovuje |SOP &.62(CSNEN 1622, TNV 757340)

pH 7,3 +0,2 6,5-9,5 (MH)| vyhovuje |SOP&.1A(CSNISO 10523)

Barva mgll Pt 2,5 +9% 20 (MH) | vyhovuje |SOP é&.54 (CSNEN ISO 7887)

Zakal ZFt <0,50 5 (MH) | vyhovuje |SOP &53(CSNENISO7027)

Dusitany mg/l <0,01 0,50 (NMH) | vyhovuje |SOPé&. 2/2012/i (GSN EN ISO 103044, GSN
EN ISO 15061)

Amonné ionty mgfl 0,007 *7% 0,50  (MH) | vyhovuje [SOPé&.11(CSNISO 7150-1)

Dusiénany mg/l 1,1 +10% 50,0 (NMH) | vyhovuje |SOP & 2/2012/i (SN EN ISO 103044, CSN
EN ISO 15061)

CHSK manganistanem mafl 1,32 +13% | 3,0 (MH) | vyhovuje |SOPé&.7 (CSN EN ISO 8467, Z1)
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Zkouska

Jednotka

Vysledek

Nejistota

Limit

Hodnoceni

Identifikace zkousky

Zelezo

mg/l

<0,05

0,20 (MH)

vyhovuje

757400,CSN EN ISO 12020)

SOP ¢&27 A (CSN 1SO 8288,CSN 757385,CSN

1SO 7980,CSN 1SO 9964-1,ESN EN 1233,ESN

Vapnik a horcik

mmol/l

3,61

+10%

2,0-3,5 (DH)

757400,CSN EN SO 12020)

SOP &.27 A (CSN ISO 8288,CSN 757385,CSN

1SO 7980,CSN ISO 9964-1,ESN EN 1233,CSN

Mikroskopicky obraz - abioseston :

* Zkousky provadéné v misté odbé&ru

anorganické castice

Uvedena nejistota je rozsifena nejistota U na hladiné pravd&podobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahmuje nejistotu odbé&ru vzorku.

Hygienické limity jsou dané vyhlaskou &. 252/2004 Sb. v aktudinim znéni.

Vyhovuje / nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuiji hygienickému limitu.

***, - u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

Vysledky zkousek se tykaji jen zkoudenych pfedmétl. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Protokol vystaven dne : 17.12.2012
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